
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1. 
Характеристика объекта защиты 

Наименование параметра Значение параметра 



1.1 Степень огнестойкости II 

1.2 Класс конструктивной пожарной опасности С0 

1.3 Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. 

1.4 Высота здания 6,45 м 

1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания От 32,0м2 до 95,0м2 

1.7 Объем здания 18865,00 м3 

1.8 Количество этажей 2, тех.подполье 

1.9 

Перечень и тип систем противопожарной защиты 

(системы противодымной защиты, пожарной 

сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления 

эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные 

водопроводы) 

Выполнено на базе системы 

«Орион», в состав которой 

входят: АРМ «Орион»; Пульт 

контроля и управления охранно-

пожарный «С-2000М»; 

Контроллер «С2000-КДЛ»; 

Повторитель интерфейса 

«С2000-ПИ»; Блок сигнально-

пусковой «С2000-СП1», 

извещатели пожарные дымовые 

адресно-аналоговые оптико-

электронные ИП-212-34А, 

ручные пожарные извещатели 

ИПР-513-3А. Система 

громкоговорящей связи 

оповещения о ЧС с микрофоном 

установлена в комнате охраны. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

«Тромбон-ПУ-М», «Тромбон-

БК», «Тромбон-БП», «Тромбон 

УМ4-480». 

 

 

 

2. 
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты 

Расчет по оценке пожарного риска не проводился 

 

 

3. 
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует 

 

 

 

4. 

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,       

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 

Наименование 

противопожарного мероприятия 

Реквизиты нормативных правовых 

актов и нормативных документов по 

пожарной безопасности, перечень 

статей (частей, пунктов) 

устанавливающих требования пожарной 

безопасности к объекту защиты 

Сведения о 

выполнении 

выполняется/не 

выполняется 



4.1 
Противопожарные расстояния 

между зданиями и сооружениями 

СП 4.13130.2013 "Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям": п.4.3, 

п.4.4 

Выполняется 

4.2 
Наружное противопожарное 

водоснабжение 

Федеральный закон №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: ст.62(п.1, п.2) 

СП 8.13130.2020 "Системы 

противопожарной защиты.  Наружное 

противопожарное водоснабжение. 

Требования пожарной безопасности"  

п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1(таблица 1), 

5.2(таблица 2), 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13. 

Выполняется 

4.3 
Проезды и подъезды для пожарной 

техники 

СП 4.13130.2013 "Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям." 

п.: 8.1 (в), 8.6, 8.8, 8.9. 

Выполняется 

4.4 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения, степень 

огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной 

опасности 

СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к 

обьемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

 п.: 4.2, 4.3 (табл. 1), 5.2.2, 5.2.6. 

Выполняется 

4.5 
Обеспечение безопасности людей 

при возникновении пожара, 

эвакуационные пути и выходы 

СП  1.13130.2020  "Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы" п.: 

4.1.2, 4.2.3,4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 

4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 

4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21,  

4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4,  4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 

4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.45.2.2, 5.2.3, 5.2.4. 

Выполняется 

4.6 

Обеспечение безопасности 

пожарно-спасательных 

подразделений при ликвидации 

пожара 

Федеральный закон №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: ст.90 (п.1.1, 

п.1.3) 

СП 4.13130.2013 "Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям" 

п.: 8.1 (в), 8.6, 8.8, 8.9. 

Выполняется 



 
 

 

 

 

 

 



 


